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Technische Mindestanforderungen für den Netzanschluss Gas 

Nach § 19 Abs. 2 des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) sind die Betreiber von 
Gasversorgungsnetzen verpflichtet, unter Berücksichtigung der nach § 17 EnWG 
festgelegten Bedingungen für Netzanschlüsse technische Mindestanforderungen an deren 
Auslegung und deren Betrieb festzulegen und im Internet zu veröffentlichen. 

Die technischen Mindestanforderungen für Netzanschlüsse müssen gemäß § 19 Abs. 3 
Satz 1 EnWG die Interoperabilität der Netze sicherstellen sowie sachlich gerechtfertigt und 
nichtdiskriminierend sein. 

Das DVGW-Arbeitsblatt G 2000 „Mindestanforderungen bezüglich Interoperabilität und 
Anschluss an Gasversorgungsnetze“ stellt gemeinsam mit dem im Übrigen geltenden 
DVGW-Regelwerk und anderen relevanten technischen Vorschriften, wie 

• Betriebssicherheits- und Gefahrstoffverordnung 

• DGUV Vorschriften und Regeln 

• TRBS Technische Regeln für Betriebssicherheit 

• TRGS Technische Regeln für Gefahrstoffe 

• DIN EN Normen 

im Gasbereich die technischen Mindestanforderungen im Sinne von § 19 Abs. 2 EnWG dar. 

Im Folgenden sind die geltenden Anforderungen aus dem DVGW-Regelwerk aufgelistet: 

Netze und Hausanschlüsse 

• DIN 18012: Anschlusseinrichtungen für Gebäude – Allgemeine Planungsgrundlagen 

• Arbeitsblatt G 459-1 Gas-Hausanschlüsse für Betriebsdrücke bis 4 bar; Planung und 
Errichtung 

• Arbeitsblatt G 459-1-B1: Beiblatt zum DVGW-Arbeitsblatt G 459-1 Gas-
Hausanschlüsse 

• Arbeitsblatt G 459-2: Gas-Druckregelung mit Eingangsdrücken bis 5 bar und 
Auslegungsdurchflüssen bis 200 m³/h im Normzustand in Netzanschlüssen; 
Funktionale Anforderungen 

• Arbeitsblatt G 462: Gasleitungen aus Stahlrohren bis 16 bar Betriebsdruck; Errichtung 

• Arbeitsblatt G 465-1: Überprüfen von Gasrohrnetzen mit einem Betriebsdruck bis 
16 bar 

• Arbeitsblatt G 472: Gasleitungen bis 10 bar Betriebsdruck aus Polyethylen (PE 80, PE 
100 und PE-Xa); Errichtung 

• Arbeitsblatt GW 10 Kathodischer Korrosionsschutz (KKS) erdüberdeckter 
Rohrleitungen, Rohrleitungen in komplexen Anlagen und Lagerbehälter aus Stahl; 
Planung, Einrichtung, Inbetriebnahme, Betrieb und Instandhaltung 
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Gasdruckregel- und Messanlagen 

Ein Gasnetzanschluss mit GDRM-Anlage liegt vor, wenn der Eingangsdruck > 5 bar (Mittel- 
oder Hochdrucknetz der ESTW), der Auslegungsdurchfluss > 200 Nm³/h oder die 
Anwendung nicht mit einer häuslichen Nutzung vergleichbar ist (Gewerbe-/ 
Industrieanwendungen). 

• Arbeitsblatt G 491: Gas-Druckregelanlagen für Eingangsdrücke bis einschließlich 
100 bar; Planung, Fertigung, Errichtung, Prüfung, Inbetriebnahme und Betrieb 

• Arbeitsblatt G 492: Gas-Messanlagen für einen Betriebsdruck bis einschließlich 
100 bar; Planung, Fertigung, Errichtung, Prüfung, Inbetriebnahme, Betrieb und 
Instandhaltung 

• Arbeitsblatt G 493-1: Qualifikationskriterien für Planer und Hersteller von Gas-
Druckregel- und Messanlagen sowie Biogas-Einspeiseanlagen 

• Merkblatt G 494: Schallschutzmaßnahmen an Geräten und Anlagen zur Gas-
Druckregelung und Gasmessung 

• Arbeitsblatt G 495: Gasanlagen – Betrieb und Instandhaltung 

• Arbeitsblatt G 498: Druckbehälter in Rohrleitungen und Anlagen zur 
leitungsgebundenen Versorgung der Allgemeinheit mit Gas 

• Merkblatt G 440: Explosionsschutzdokument für Anlagen zur leitungsgebundenen 
Versorgung der Allgemeinheit mit Gas 

• Merkblatt G 442: Explosionsgefährdete Bereiche an Ausblaseöffnungen von Leitungen 
zur Atmosphäre an Gasanlagen 

• Gas-Information Nr. 17: Blitzschutz an Gas-Druckregel- und Messanlagen – Leitfaden 
zur Umsetzung der Anforderungen der DIN EN 62305 

Gas-Hausinstallation, kundeneigene Gasanlagen und freiverlegte Gasleitungen 

• Arbeitsblatt G 600: Technische Regel für Gasinstallationen; DVGW-TRGI 

• Arbeitsblatt G 260: Gasbeschaffenheit 

• Arbeitsblatt G 614-1: Freiverlegte Gasleitungen auf Werksgelände hinter der 
Übergabestelle; Planung, Errichtung, Prüfung und Inbetriebnahme 

• Arbeitsblatt G 614-2: Freiverlegte Gasleitungen auf Werksgelände hinter der 
Übergabestelle; Betrieb und Instandhaltung 

• Gas-Information Nr. 10: Erdgasanlagen auf Werksgelände und im Bereich 
betrieblicher Gasverwendung; Hinweise auf das anzuwendende DVGW-Regelwerk 

• Arbeitsblatt G 1010: Anforderungen an die Qualifikation und die Organisation von 
Betreibern von Erdgasanlagen auf Werksgelände 

• Arbeitsblatt G 1020: Qualitätssicherung für Planung, Erstellung, Änderung, 
Instandhaltung und Betrieb von Gasinstallationen 
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Mit zu beachten und umzusetzen sind weiterhin in ihrer jeweils gültigen Ausgabe die 

• NDAV - Niederdruckanschlussverordnung 

• Ergänzenden Bedingungen der ESTW zur NDAV 

• Technische Hinweise Gas der ESTW 

• Technische Ausführungsbedingungen GDRM-Anlagen 

• Technische Mindestanforderungen an Messeinrichtungen 

• Technische Mindestanforderungen für die Auslegung und den Betrieb von 
Erzeugungsanlagen zur Einspeisung von Biomethan in das Erdgasnetz der ESTW 

Die Dokumente sind im Internet unter ESTW/Netze abrufbar. 
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